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PGE Oddziat Lublin
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21

tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 744 30 24

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.ol@pgedystrybucja.pl
Lublin, dnia 27.06.2016 r.
Nr WP 92708/PS.MM-4130/100/2016
Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr ZQQJ‘?J o przyfqgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Miejska Swidnik
21-040 Swidnik
Ul Stefana Kardynata Wyszynskiego 15

Warunki przytaczenia nr 92709/PS.MM-4130/100/15 dla podmiotu Il grupy przytaczeniowej do sieci

dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: obiekty sportowe przy ul. Fabrycznej w Swidniku
Lokalizacja: dz. nr 148/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegStowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18.05.2016 wraz z jego uzupetnieniem z dnia 20.06.2016 okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: projektowana linia kablowa w ul. Lotnikéw Polskich.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: w rozdzielni SN -
zaciski pragdowe gtowicy kablowej od strony zasilania w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyfaczeniowa: 500 kW - zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytgcza:

4.1.Na terenie nieruchomosci nalezy wbudowac ztgcze SN w gabarycie stacji transformatorowej

4.2.Zasilanie rozdzielni SN odbywac sie bedzie z projektowanej linii kablowe]j obecnie projektowanej w Al.
Lotnikéw pop[rzez jej rozcigcie i wprowadzenie do projektowanej rozdzielnicy SN.

4.3.Rozdzielnicg SN nalezy wykona¢ w uktadzie trzy pola liniowe

4.4.Projektowane linie kablowe nalezy wykonac o przekroju 240 mm2 AL. Linie kablowg nalezy wykonaé
kablami w izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi wzdtuznymi i
poprzecznymi na napigcie pracy 12/20kV. Wzdtuz projektowanej linii kablowej nalezy zaprojektowa¢
kanalizacje swiattowodowa.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1.Zf3cze kablowe SN nalezy rozbudowac do gabarytéw stacji transformatorowe;.
5.2.Rozdzielnice SN nalezy rozbudowac o pole transformatorowe.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1: Na terenie nieruchomosci nalezy wybudowac stacje transformatorowg wnetrzowg wnioskodawcy
w nastepujgcym ukfadzie: pole liniowe zasilajgce, pole pomiaru energii z roztgcznikiem w polu
pomiaru napiecia, pola transformatorowe.

6.2. Projektowang stacje transformatorowg nalezy zasili¢ z rozdzielni SN ztgcza kablowego SN
okreslonego w pkt 4 linig kablowa o przekroju jaki wyniknie z obliczen. Linie kablowa nalezy
wykonac kablami w izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi
wzdtuznymi i poprzecznymi na napiecie pracy 12/20kV.

6.3. Transformator o napieciu 15,75/0,42kV nalezy dobra¢ do przewidywanego obcigzenia.
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7. Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: w  stacji  transformatorowej

Whnioskodawcy w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo - rozliczeniowego:

8.1. Zastosowac posredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 15,00 kV

8.2. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia.

8.3.  Uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w
licznik tréjsystemowy.

8.4.  Ukfad pomiarowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na
dobe.

8.5. Urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego powinny spetniaé wymagania dla danej
kategorii uktadu pomiarowego okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.

8.6.  Licznik energii elektrycznej musi posiadac zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pdl
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny
system informujacy o wystapieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywac wytacznie czy na licznik oddzialywano polem
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.

8.7. Zastosowal ochrone przepigeciowa licznika energii elektrycznej zrealizowang za pomoca
ochronnikéw iskiernikowych z sygnalizacjg zadziatania, zapewniajgcych poziom ochrony < 2,5 kV.

8.8. Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

8.9.  Ukfad pomiarowy energii elektrycznej wtasnym kosztem i staraniem dostarczy Wnioskodawca.

8.10. Licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczeri w wybranej grupie taryfowej —
zaprogramowany i sparametryzowany.

8.11. Uktad pomiarowy i zabezpieczenia usytuowac¢ poza pomieszczeniami z aparaturg SN.

8.12. Ze wzgledu na zlokalizowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej poza
miejscem dostarczania energii, wielko$¢ pobranej mocy i energii okreslona bedzie na podstawie
odczytow wskazan tego uktadu powiekszonych o wielko$¢ strat mocy i energii w wewnetrznej linii
zasilajgcej. Wspotczynnik strat nalezy wyznaczy¢ uwzgledniajgc rodzaj, dtugo$é i przekrdj linii oraz
wielko$¢ mocy przytgczeniowe;j.

9. Do obliczen przyjaé:

a) sie¢ SN 15 kV — kompensowana z automatykg AWSCz(prad wymuszany 59A),

b) prad zwar¢ wielofazowych (SN) 10 kA, przy czasie t=0,5 s, w miejscu — stacja 110/15 kV Swidnik,

c) prad ziemnozwarciowy 250 A, przy czasie t=4 s trwania zwarcia.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé uziemianie w sieci SN.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niz tg & = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
13. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej: w stacji nalezy zainstalowac automatyke SCO.

14. Wymagania w zakresie:

14.1. Przystosowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych
pomiarowych Uktad pomiarowy winien byé wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin. W
przypadku zastosowania urzgdzern telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisji
danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin.

14.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje
lub sieci Podmiotu Przytaczanego: zastosowac odpowiednie $rodki uniemozliwiajgce przenoszenie
zaktdcen na sie¢ PGE Dystrybucja S.A.
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14.3. Wyposazenia urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspotpracy zsiecig, do ktdérej ma
nastapic przytgczenie:

— Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczefstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

— Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robdt elektrycznych.

15. Podmiot Przyfgczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w terminie do dnia
przytgczenia Instrukcje wspotpracy ruchowej.
a) Przedfozy¢ do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin dokumentacje projektowg w
formie papierowe;j i elektronicznej opracowang w oparciu o:
— obowigzujace przepisy budowy sieci, urzgdzeri i instalacji energetycznych,
— rozwigzania typowe i "Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.”, ktére sg dostepne na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.
17. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkow przyfgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkOéw przytgczenia umowy o przytgczenie,

— w przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejaca siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A.
kolidujgce urzadzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyjnej; w celu okreélenia umowy o
przetozenie sieci elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. nalezy wystgpic
do RE Lublin Teren odrebnym pismem.

18. Uwagi dodatkowe:
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu
sieci i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzeri. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za
przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Marek Mroczka
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3 xRE2,

4 x UE,
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Nr kontrahenta 197

o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej obiektow sportowych przy ul. Fabrycznej

w Swidniku, dz. nr 148/3

...................... .. r. w Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres:
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21, Oddziat Lublin z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21A, kod: 21-340, nr tel. (81) 445 10 00,
fax: (81) 744 30 24, adres e-mail: sekretariat@Iublin.pgedystrybucja.pl wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS:
0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9.729 424 160,00 zt
w petni optacony, reprezentowana przez:
KOSINSKIEGO MARKA - Zastepce Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
zwang w dalszej tresci umowy ,,PGE Dystrybucja S.A.”,
adres do korespondencji: PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21,

a Gming Miejskq Swidnik, z siedzibg w Swidniku, kod: 21-040, ul. Stefana Kardynata Wyszyniskiego 15, Regon: 431019359,
NIP 7122904551,

reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

1. l/&/al,a/efzocq;/@Q/z‘z—,som*—Ewc—wcaﬁ/t/H:bfsfaﬁwoolwk, v

2.

...................................................................................................................... S e A
zwanym dalej ,Podmictem Przviaczanym”,

adres do korespondencji jw.
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu
Przytaczanego, zakwalifikowanego do Il grupy przytaczeniowej, o mocy przytaczeniowej 500 kW, zgodnie
z warunkami przytgczenia nr 92708 z dnia 27-06-2016 r., stanowigcymi zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przytgczany okresla planowang ilos¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 300 000 kWh rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej w rozdzielni SN - zaciski prgdowe gtowicy kablowej od strony
zasilania w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego.

4. Ukfad pomiarowo - rozliczeniowy bredzie zainstalowany w stacji transformatorowej Wnioskodawcy w miejscu
dostgpnym i dogodnym do obstugi.

5. Strony ustalajg termin przytgczenia do dnia: 27-06-2018r.

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:
1) realizacji przytaczenia instalacji Podmiotu Przytaczanego poprzez wykonanie zadari okreslonych w warunkach
przytgczenia, do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia przytaczenia,

2) wystawienia faktury optaty za przytaczenie po protokolarnym odbiorze robdt przez PGE Dystrybucja S.A.,
zrealizowanych zgodnie z pkt 1,

3) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
4) dokonania odbioru koricowego robdt i sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robét.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYtACZANEGO
Podmiot Przytgczany zobowigzuje sie do:
1) zrealizowania wtasnym kosztem i staraniem zadari okreslonych w warunkach przytaczenia od miejsca dostarczania
energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w terminie do dnia przytaczenia,
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3)

6)
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niezwtocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczgcych tytutu prawnego do obiektu
bedacego przedmiotem przytagczenia,
zgtoszenia do dnia przyfaczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgtoszenia nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
0 wykonaniu instaiacji odbiorczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez wykonawce instaiacji
i Podmiot Przytaczany. Wzér ww. oswiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. oraz na stronie
internetowej PGE Dystrybucja S.A.,
zawarcia umowy obejmujgcej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej (umowy
kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy energii
elektrycznej, najpézniej w terminie 30 dni od daty okredlonej w § 1 ust. 5. W umowie zostang przyjete nastepujace
Czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz., jednorazowa
przerwa nieplanowana - 24 godz., faczny czas przerw planowanych w ciggu roku - 35 godz. Podmiot Przytgczany moze
wskazac inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub uméw. Podstawg do zawarcia ww. umowy/umdw
jest ,,Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucji i okre$lenie parametréw technicznych dostaw.”
zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elektrycznej
zgodnie z punktem 4 powyzej,
utrzymywania wiasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzer elektrycznych
w nieruchomosci/lokalu/budynku, do ktérego ma byé dostarczana energia elektryczna, utrzymywania wiasciwych
warunkéw uzytkowania urzgdzeri do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia uktadu
pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratg,
nieodptatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomodci w celu budowy i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasno$é PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na nieruchomosci
Podmiotu Przyfaczanego w celu usuniecia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do
uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.
notarialnej sprzedazy gruntu pod stacje transformatorowg wnetrzowa wraz ze stuzebnoscia dojazdu do stacji nie
péZniej niz 6 miesiecy przed terminem przytaczenia lub ustanowienia stuzebnosci przesytu.
dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego
w nagtdwku umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawa Prawo budowlane, o ile zgodnie z przepisami

istnigje koniecznodé jego uzyskania, nie pdiniej niz 12 miesiecy przed terminem nrzytaczenia. Dostarczenie ww.
dokumentu moze warunkowa¢ rozpoczecie realizacji robét budowlano — montazowych przez PGE Dystrybucja S.A.,
zakupu i zainstalowania wtasnym kosztem i staraniem uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej,
zgodnie z warunkami przytgczenia oraz do pokrywania kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym uktad
ten bedzie zainstalowany.*

§4

OPLATA ZA PRZYtACZENIE
Szacowana opfata za przyfaczenie, ktérej wysokos¢ zostata wyliczona na podstawie obowiazujacej w dniu zawarcia
niniejszej umowy , Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” , wynosi netto 24 215,27, zgodnie z kalkulacjg
stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
Ostateczne wyliczenie wysokosci opfaty za przytgczenie nastgpi po wykonaniu robét, o ktérych mowa w § 2 pkt 1,
przy zastosowaniu optat wedtug ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” obowigzujacej w dniu zawarcia
niniejszej umowy.
Podmiot Przytgczany zobowigzuje sie do wniesienia optaty za przytaczenie, z uwzglednieniem ust. 2 jednorazowo, na
podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Faktura zostanie
wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze prac przez PGE Dystrybucja S.A.
Do kwoty optaty za przylgczenie naleznej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie niniejszej umowy zostanie doliczony
podatek VAT w ustawowej wysokosci, ktérego zaptata obcigza Podmiot Przytaczany.
Tres¢ ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”” dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§5
DANE KONTAKTOWE
Upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:

Ze strony Podmio}u Przytaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
?lvﬁ’//l?("vﬁ/ﬁ& ...... Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego

GE6S &725 445 nr tel. 81 445 1532

48 zgodnogg

dnia. 308, ¢0
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§6

WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Kazdej ze stron przystuguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesiecznego
okresu wypowiedzenia. !

2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Przytaczanego, PGE Dystrybucja S.A.
obcigzy Podmiot Przytgczany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja S.A. w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot Przytgczany
zachowuje prawo do zwrotu optaty za przytaczenie w catoséci.

3. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy:

a) w terminie 90 dni od zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych
od PGE Dystrybucja S.A.,,
b) w terminie 90 dni od powziecia informacji o utracie przez Podmiot Przytaczany tytutu prawnego do
nieruchomosci,
¢) w przypadku niewywiazania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo
o uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego terminu na
ich realizacje.
4.  Przy odstgpieniu od umowy przez PGE Dystrybucja S.A. z przyczyn wskazanych w ust. 3 lit. b) i ¢) PGE Dystrybucja
S.A. ma prawo obcigzy¢ Podmiot Przytgczany réwnowartoécig faktycznie poniesionych kosztéw na realizacje
niniejszej umowy.
5. Odstgpienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez o$wiadczenie ztozone drugiej stronie w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw niniejszej
'~ umowy, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony moga naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartoéci szacunkowej optaty za przytgczenie brutto, za

kazdy dzieri zwtoki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1ust. 5,

PGE Dystrybucia S.A. mo?e naliczyé odsetki zgodnie z obowigzuiacymi w tym zakresie przepisami prawa, za

kazdy dzieri op6Znienia w przypadku nieterminowej ptatnosci wynikajacej z niniejszej umowy;,
¢) PGE Dystrybucja S.A. moze zazgda¢ zwrotu poniesionych kosztéw na budowe urzadzer w przypadku niezawarcia

umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej i éwiadczenia ustugi dystrybucji przez Podmiot
Przytgczany w terminie okreslonym w § 3 pkt 4.

2. W przypadku, gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Strone umowy przenosi wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej,
poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych uregulowanych w kodeksie cywilnym,

3. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy
w przypadku, gdy opdinienie nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.,
a w szczegdlnosci:

a) niewywiazania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,

b) nieudostgpnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktérych ma by¢ realizowana budowa (rozbudowa) sieci
elektroenergetycznej,

c) wystapienia sity wyzszej - tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci,

d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktéry zostata zaprojektowana sieé dystrybucyjna.

4.  Jezeli w ciggu 5 lat od dnia zawarcia umowy dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej Podmiot
Przytgczany nie zamdéwi mocy umownej, przez okres co najmniej 1 roku, w wysokosci okreélonej w § 1 ust. 1 oraz nie
obnizy mocy zaméwionej przez ten sam okres, strony postanawiaja, ustalié moc przytgczeniowg w wysokosci
maksymalnej mocy umownej zaméwionej w okresie powotanych wczeéniej 5 lat.

&8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwigzku z realizacja tej umowy, strony bedg rozstrzyga¢ w drodze negocjacji,
aw przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia poddadzg pod rozstrzygniecie wiaiciwym sadom
powszechnym.

h)
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§9
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Okres obowigzywania niniejszej umowy do dnia: 27-06-2024r.
2.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznogci.
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3. Podmiot Przytaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych w niniejszej
umowie innym podmiotom, a w szczegélnosci podmiotom wykonujgcym prace projektowo — budowlane, w zakresie,
w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

4. Tres¢ powofanych w umowie akiéw prawnych jest dostepna na stronie hitp://isap.sejm.gov.pi/.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

Wykaz zatgcznikédw do umowy:

Zatgeznik nr 1 —Warunki przytaczenia nr 92708 z dnia 27-06-2016 r.,
Zatgcznik nr 2 —Harmonogram przytaczenia

Zataceznik nr 3 — Kalkulacja wstepna optaty za przytaczenie z dnia 18-07-2016r.

Podpisy stron umowy

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
(czytelny podpis)

strybucia SA.
| ziod Lubhin
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