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Świdnik, dnia 22.04.2021r.
WIZP-Z.271.4.2021

[bookmark: _Hlk35347777]Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne 
w Gminie Miejskiej Świdnik

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art.135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm) udzielamy wyjasnień dotyczących treści SWZ, poprzez udzielenie odpowiedzi na otrzymane pytania:
Pytanie 1: 
Na jakiej podstawie Zamawiający określił moc opraw LED i w jaki sposób Zamawiający planuje weryfikację zgodności oferowanych opraw z Normą PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”?
Zamawiający określił moc na podstawie wcześniej realizowanych inwestycji nie mniej jednak dopuszcza zastosowanie opraw o innej mocy, pod warunkiem, że te spełnią wymagania normy PN-EN 13201:2015. Zgodność z Normą należy sprawdzić poprzez wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia oraz równomierności. 
Pytanie 2:
Czy Zamawiający ma świadomość, że 2 oprawy o identycznej mocy mogą emitować całkowicie odmienny rozsył światła i przez co w sposób diametralny różnić się od siebie pod kątem jakości oświetlenia? Oznacza to, że bez wykonania symulacji oświetlenia w oparciu o dane fotometrycznej oferowanych opraw Zamawiający jak również Wykonawca nie mają żadnej pewności, że zaoferowany produkt spełnia wymagania normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg” na wskazanych ulicach przez co Zamawiający pozostawia przypadkowi to, czy po modernizacji oświetlenia ulice miasta będą oświetlone właściwie, czyli bezpiecznie, czy też nie. W związku z powyższym prosimy o podanie danych wejściowych do symulacji oświetlenia dla każdej z ulic, tj. klasy oświetleniowej zgodnej z Normą PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”, szerokości ulicy, wysokości słupa, odległości pomiędzy słupami, sposoby montażu opraw i przyjętego współczynnika utrzymania.
Zgodność z Normą należy sprawdzić poprzez wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia oraz równomierności. Należy zaznaczyć, że w zamówieniu jest ujęta jedynie wymiana opraw, rozstaw słupów pozostaje bez zmian.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści i zaakceptuje oprawy spełniające wymagania SIWZ w zakresie mocy i wydajności świetlnej jeśli mimo to po instalacji oświetlenie nie osiągnie parametrów zgodnych z normą PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”?
Zamawiający oczekuje dostosowania oświetlenia do warunków instalacyjnych na wskazanych ulicach i instalacji opraw, które spełniają wymagania normy PN-EN 13201:2015.
Pytanie 4:
Na jakim etapie Zamawiający planuje weryfikację zgodności zainstalowanych opraw z normą PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg” i kto poniesie koszty zmiany konfiguracji opraw lub instalacji nowych opraw jeśli pomimo spełnienia wymagań SIWZ w opublikowanej formie, na drodze nie uzyska się parametrów zgodnych z Normą PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg. 
Wykonawca musi dobrać w taki sposób moc i kąt rozsyłu lampy aby spełnić normę PN-EN 13201:2015, weryfikacja odbędzie się przy odbiorze technicznym zadania, jeżeli wynik odczytu nie będzie zgodny z normą, za zmianę konfiguracji będzie odpowiedzialny wykonawca.
Pytanie 5:
Zamawiający wymaga dostawy opraw charakteryzujących się wysoką skutecznością świetlną znamionową min. 170lm/W, prosimy o wskazanie oprawy oświetleniowej typu ulicznego charakteryzującą się takimi parametrami, ponieważ żaden z wiodących producentów opraw LED obecny na Polskim rynku nie dysponuje oprawami o takich parametrach. Obecnie osiągalna skuteczność świetlna oprawy ulicznej LED mieście się w przedziale 130 – 150lm/W.
Na rynku Polskim są dostępne oprawy o skuteczności świetlnej 170lm/W i powyżej, jednakże Zamawiający aktualizuje wymagania dotyczące skuteczności świetlnej, która powinna charakteryzować się wartością min 140 lm/W.
Pytanie 6:
Prosimy o wyjaśnienie wymagania „matryce kierunkowe soczewkowe z różnymi kątami świecenia w zależności od potrzeb”. Czy Zamawiający oczekuje, że oprawa LED będzie miała możliwość zmiany kierunku świecenia każdej soczewki w zależność od potrzeb? Nie są nam znane tego typu rozwiązania. Prosimy o wskazanie takiego produktu.
Zamawiający oczekuje aby obudowa lampy miała ujednolicony wygląd, natomiast w zależności od kategorii drogi, rozstawu i wysokości słupów matryce kierunkowe były dobrane w ten sposób aby zapewnić spełnienie normy PN-EN 13201:2015.
Pytanie 7:
Czym kieruje się Zamawiający wymagając stopnia szczelności IP65 skoro przyjęty standard rynkowy to IP66? Stopień IP65 jest zbyt niski i oprawy przeciekają.
Zamawiający w dotychczasowej wymianie lamp stosował lampy również o szczelności IP65, Wykonawca może zastosować szczelność na poziomie IP66.
Pytanie 8:
Czym kieruje się Zamawiający wymagając stopnia odporności na udary mechaniczne IK10 (wandaloodporna) skoro przyjęty standard rynkowy dla oświetlenia ulicznego to IK08 ewentualnie IK09. Wymaganie IK10 jest przewymiarowane i niepotrzebne zwiększa koszty inwestycji ograniczając jednocześnie dostęp do zamówienia publicznego.
Zamawiający aktualizuje wymagania dotyczące stopnia odporności na udary mechaniczne i dopuszcza zastosowanie opraw IK08, IK09.
Pytanie 9:
Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju badania fotobiologiczne ma posiadać oprawa? Konieczność wykonana badań na bezpieczeństwo fotobiologiczne to obowiązek każdego producenta przed wystawieniem deklaracji CE. Jakie grupy ryzyka oczekują Zamawiający od opraw? Czy Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia protokołu z badań na bezpieczeństwo fotobiologiczne wystawionego przez niezależne laboratorium?
Zamawiający wymaga posiadania badań fotobiologicznych dla grupy ryzyka 0 lub 1 bezpieczeństwa fotobiologicznego zgodnie z normą PN-EN 62471 wykonane przez niezależne laboratorium badawcze.
Pytanie 10:
Prosimy o doprecyzowanie wymagań odnośnie do systemu sterowania. Wymaganie „System umożliwi inteligentne sterowanie oświetleniem oraz pozwoli zoptymalizować wydatki na oświetlenie” jest całkowicie nieprecyzyjne i nie pozwala przygotować oferty, która będzie obiektywnie oceniona. Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju „inteligencji” oczekuje Zamawiający od systemu? Np. Czy system ma zostać wyposażony w czujniki zmierzchowe, które same zadecydują o czasie włączenia oświetlenia? Lub Czy system ma zostać wyposażony w system monitorowania natężenia ruchu na ulicach i w korelacji z nim redukować natężenie oświetlenia na ulicach jak definiuje to norma PN-EN 13201?
Wymagania co do systemu opisane są w Załączniku nr 5 - opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 11:
W jaki sposób powinna odbywać się komunikacja z oprawami? Czy Zamawiający dopuszcza komunikację bezpośrednią, czy może istnieje możliwość instalacji dodatkowych stacji bazowy?
Komunikacja z oprawami powinna odbywać się bezprzewodowo lub po przewodach zasilających.
Pytanie 12:
W związku z tym, że Zamawiający oczekuje komunikacji z serwerem w chmurze w standardzie Ethernet, czy Zamawiający dysponuje taką infrastrukturą na ternie Miasta? Czy w przypadku Wi-Fi Zamawiający dysponuje odpowiednią infrastrukturą na ternie Miasta? Czy w przypadku sieci 2G-3G Zamawiający będzie pokrywał koszty transferu danych?
Zamawiający aktualizuje opis dotyczący komunikacji:
System sterowania oświetleniem powinien zawierać kontroler centralny pełniący funkcję zegara astronomicznego ze zdalnym sterowaniem i przeznaczony do wysyłania informacji bezprzewodowo lub po przewodach zasilających do dowolnej ilości opraw podłączonych do szafki oświetleniowej i przesyłania informacji do serwera (serwer w chmurze) za pośrednictwem sieci GSM 4G wraz z kartą SIM.
Koszt transmisji danych przez okres gwarancji pokrywa Wykonawca.
Pytanie 13:
Czy Zamawiający oczekuje jakiegokolwiek zabezpieczania / szyfrowania komunikacji z systemem sterowania?
System powinien zapewniać 2 etapową weryfikację użytkowników i możliwość tworzenia kont zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
Pytanie 14:
Czy Zamawiający ma świadomość, że wymagając komunikacji z chmurą przez GSM 2G-3G ogranicza żywotność systemu do kilku lat w przeciągu których pasmo 2G i 3G mają zostać zamknięte?
Zamawiający zaktualizował informacje w pytaniu nr 12.
Pytanie 15:
Czy Zamawiający oczekuje montażu w szafach oświetleniowych systemu kompensacji mocy biernej, która zabezpieczy Zamawiającego przed dodatkowymi opłatami z tytułu poboru mocy biernej pojemnościowej?
Wymagania co do systemu opisane są w Załączniku nr 5 - opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 16:
Czy Zamawiający oczekuje montażu w szafach oświetleniowych systemu redukcji prądów rozruchowych w celu zapewnienia sprawności układu zasilania jak również w celu zapewnienia selektywności zabezpieczeń, a co za tym idzie ograniczenia wartości mocy zamówionej i zmniejszenia kosztów eksploatacji?
Wymagania co do systemu opisane są w Załączniku nr 5 - opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 17:
Jakiego rodzaju dokumentów przedmiotowych w zakresie dostarczanych produktów i systemy sterowania oczekuje Zamawiający?
Zamawiający nie wymaga składania wraz z ofertą dokumentów przedmiotowych. Na etapie odbioru technicznego zadania Zamawiający oczekiwał będzie dostarczenia następujących dokumentów:
- karty katalogowe opraw oraz systemu sterowania,
- certyfikaty CE,
- raport z badań na zgodność z normą PN-EN 62471 wykonane przez niezależnego producenta opraw i akredytowane laboratorium badawcze,
- obliczenia fotometryczne potwierdzające spełnienie normy PN-EN 13201:2015,
- dane fotometryczne opraw wykorzystanych do symulacji
Pytanie 18:
Na jakiem etapie Zamawiający planuje weryfikację zgodności parametrów oferowanych opraw z wymaganiami SIWZ?
Weryfikacja odbędzie się przy odbiorze technicznym zadania, jeżeli wynik odczytu nie będzie zgodny z normą, za zmianę konfiguracji będzie odpowiedzialny Wykonawca.
Pytanie 19:
Oprawa uliczna LED  lampy typu „kula” - konkretny producent,wzór
Oprawa typu kula jest zastosowana w obecnych lampach parkowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania opraw dostępnych na rynku dla słupów parkowych.
Pytanie 20:
Słupy do oświetlenia drogowego i parkowego - konkretnie jakie i jakiej  wysokości
- ul. Szkolna - wys. słupa 6m + wysięgnik wys. 0,5 m, wysięg 1m
- słupy parkowe - wys. 5m
Pytanie 21:
Prosimy o potwierdzenie, że wymagana skuteczność 170lm/W dotyczy zastosowanych w oprawach diod LED.
Zamawiający zaktualizował wymagania w odpowiedzi na pytanie nr 5.
Pytanie 22:
Czy zamawiający dopuści oprawy o stopniu odporności IK09, który jest standardową wartością tego parametru dla opraw ulicznych instalowanych na słupach >4m. Dopuszczenie IK09 umożliwi zaoferowanie produktu o parametrach adekwatnych do potrzeb, a jednocześnie optymalnego pod względem kosztów.
Zamawiający zaktualizował wymagania w odpowiedzi na pytanie nr 8.
Pytanie 23:
Czy zamawiający dopuszcza oprawy z regulacją w zakresie od -15 do +15 co 5 stopni dla montażu na słupie oraz na wysięgniku, co łącznie daje regulację w zakresie -15 do +105 oraz jednocześnie umożliwiającą montaż opraw zgodnie z projektem oświetleniowym spełniającym wszystkie wymagania Zamawiającego?
Wymagania co do opraw opisane są w Załączniku nr 5 - opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie24:
Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż nowych szafek oświetleniowych?
Wymagania co do szafek opisane są w Załączniku nr 5 - opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 25:
Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń kompensacji mocy biernej?
Zakres zamówienia nie obejmuje urządzeń kompensujących moc bierną.
Pytanie 26:
Prosimy o wskazanie ilości punktów oświetleniowych linii napowietrznej i linii kablowej.
Zakres zamówienia obejmuje tylko linie kablowe.
Pytanie 27:
Prosimy o doprecyzowanie wymagań do słupów oświetleniowych (wysokość, materiał i sposób zawieszenia oprawy).
Zamawiający zaktualizował informacje w odpowiedzi na pytanie nr 20.
Pytanie 28:
Bardzo proszę o doprecyzowanie czy w lampach typu „kula” wymianie podlega klosz i źródło światła czy może wszystkie oprawy typu ”kula” mają być wymienione na nowe oprawy parkowe.
Wszystkie oprawy typu "kula" mają być wymieniona na nowe oprawy LED.
Pytanie 29:
Proszę o wyjaśnienie w jakim zakresie ma odbywać się sterowanie oświetleniem? Proszę podać parametry opraw oświetleniowych, które mają podlegać sterowaniu w czasie rzeczywistym?
Parametry do sterowania to czasy świecenia, redukcja mocy. Kreator konfiguracji połączenia umożliwiający wymianę danych na podłączonym urządzeniu do przeprowadzania analiz dotyczących: poboru mocy, zużycia energii, sytuacji alarmowych oraz parametrów sieci (dokładna analiza trybów pracy oświetlenia, za pomocą której można osiągnąć maksymalny poziom oszczędności energii).
Pytanie 30:
Proszę podać w jaki sposób ma zostać dokonana optymalizacja wydatków na oświetlenie? Za pomocą jakich funkcji nalezy optymalizwać wydatki na oświetlenie?
 Narzędzia do raportowania i analizy zgromadzonych danych (interaktywne diagramy, histogramy, raporty xls, itp.).
Pytanie 31:
Proszę o wskazanie jakich urzadzeń ma dotyczyć analiza wyżej wskazanych parametrów? 
Lamp na obwodach oświetleniowych.
Pytanie 32:
Proszę podać w jaki sposób należy osiągnąć maksymalny poziom oszczedności? Za pomocą jakich funkcji i urzadzeń należy optymalizwać oszczędności energii? 
Należy zapewnić narzędzia do raportowania. Oszczędzanie poprzez możliwość redukcji mocy opraw.
Pytanie 33:
Proszę o wyjaśnienie czy analiza wyżej wskazanych parametrów ma dotyczyć poszczególnych opraw, grup opraw lub wszystkich opraw? 
Wszystkich opraw.
Pytanie 34:
 O awarie jakich urządzeń chodzi? Prosze podać urządzenia, których awarie muszą być zaraportowane w formie powiadomień (czy są to sterowniki, czy oprawy, czy może jest to ogólne sformułowanie dotyczące dowolnej awarii w dowolnej lokalizacji?) 
Ogólnej awarii na obwodzie, awaria lampy, brak zasilenia.
Pytanie 35:
Prosze o wyjaśnienie co to są pojedyncze obiekty? Czy są to oprawy? Jeśli tak to jak Zamawiający przewiduje sterowanie oprawami skoro nie wymaga do nich sterowników? 
Pojedyncze obiekty to każda szafa sterująca, z możliwością komunikacji na jednym urządzeniu monitorującym.
Pytanie 36:
Prosze o wskazanie którego konkretnie sprzętu dotyczy wymóg? 
Sterownik w szafie.
Pytanie 37:
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez minimalizację sytuacji awaryjnych, w jaki sposób Zamawiający oczekuje zminimalizowania sytuacji awaryjnych? 
Należy zapewnić narzędzia do raportowania, powiadomienia o awariach.
Pytanie 38:
Proszę wskazać za pomocą jakich funkcji czy rozwiązań system ma zminimalizować sytuacje awaryjne? 
Należy zapewnić narzędzia do raportowania, powiadomienia o awariach.
Pytanie 39:
Proszę o wyjaśnienie o wizualizację jakich funkcji chodzi Zamawiającemu? Zamawiający nie zdefiniował procesu technologicznego.  
Należy zapewnić narzędzia do raportowania, powiadomienia o awariach.
Pytanie 40:
Co to jest proces technologiczny, który ma być zwizualizowany? 
Narzędzia do raportowania i analizy zgromadzonych danych (interaktywne diagramy, histogramy, raporty xls, itp.),
Pytanie 41:
Czy Zamawiający wymaga montażu urządzeń lokalnych? 
Tak.
Pytanie 42:
Proszę o wyjaśnienie co to są urządzenia lokalne/ Jakie urządzenia „lokalne” mają być podłączane ? 
System sterowania oświetleniem zamontowany w szafce spełniający opis przedmiotu zamówienia.
Pytanie 43:
W jakim celu Zamawiający wymaga kontrolera przeznaczonego do podłączenia min. 250 lokalnych urządzeń? Czy chodzi o oprawy?  
Zamawiający zaktualizował informacje w odpowiedzi na pytanie nr 12
Pytanie 44:
Czy oprawy mają mieć również sterowniki systemu sterowania? Brak sterowników spowoduje że  system z oprawami się nie skomunikuje. 
Wykonawca dopasowuje system do lamp lub lampy do systemu. Zamawiający wymaga kompatybilnego systemu.
Pytanie 45:
W jakim celu Zamawiający wymaga zasilacza 220V/12V 1A? 
Wykonawca dopasowuje system do lamp lub lampy do systemu. Zamawiający wymaga kompatybilnego systemu.
Pytanie 46:
Czy zasilacz może posiadać inne parametry znamionowe? 
Wykonawca dopasowuje system do lamp lub lampy do systemu. Zamawiający wymaga kompatybilnego systemu.
Pytanie 47:
Jakie wymagani funkcjonalne ma spełniać zasilacz. Zgodnie z przepisami istotą jest zapewnienie funkcjonalności o wymaganej jakości i parametrach. Czy Zamawiający dopuszcza Zasilacze spełniające obecnie obowiązujące normy które są wskazane dla opraw certyfikowanych np. w ramach ENEC. 
Wykonawca dopasowuje system do lamp lub lampy do systemu. Zamawiający wymaga kompatybilnego systemu.
Pytanie 48:
Kto i w jakim czasie ma ponosić koszty transmisji danych pomiędzy serwerem głównym a elementami systemu sterowania? Koszty te mogą być różne w zależności od zaoferowanego rozwiązania. Wykonawcy mogą przyjąć rozwiązanie, które na etapie postępowania będzie tańsze a w konsekwencji droższe dla Zamawiającego w przyszłości. Dlatego też standardem jest, że Zamawiający wymaga by koszty transmisji danych(w czasie gwarancji)  były wkalkulowane w koszt oferty. Takie rozwiązanie determinuje przyjęcie efektywniejszych rozwiązań nie generujących dodatkowych kosztów lub je minimalizując, co przekłada się na przyszłe koszty Zamawiającego. 
Koszt transmisji danych przez okres gwarancji pokrywa Wykonawca.
 Pytanie 49:
W jaki sposób, za pomocą jakich urządzeń i rozwiązań technicznych Zamawiający wymaga dostosowania natężenia oświetlenia do aktualnych potrzeb użytkowników oraz wymogów? 
Oprawa powinna mieć możliwość zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy w określonych przedziałach czasowych
Pytanie 50:
W jaki sposób, za pomocą jakich urządzeń ma odbywać się personalizacja do indywidualnych potrzeb klienta? 
W momencie konfigurowania systemu Zamawiający ustali z Wykonanwcą poszczególne stopnie mocy w danych godzinach na poszczególnych ulicach.
Pytanie 51:
Proszę o uszczegółowienie wymagań dla danej funkcjonalności. Może być tak że Zamawiajacy nie precyzuje sposobu osiągnięcia danej funkcjonalności ale zobowiązany jest tak szczegółowo opisać funkcjonalność by wykonawcy byli w stanie zaoferować konkretne rozwiązanie.
Wykonawca dopasowuje system do lamp lub lampy do systemu. Zamawiający wymaga kompatybilnego systemu.
Pytanie 52:
O jakie parametry funkcjonalne, które mają być personalizowane  chodzi Zamawiającemu? Prosimy o wylistowanie tych parametów. 
Redukcja mocy w poszczególnych godzinach pracy i centralne sterowanie.
Pytanie 53:
Na jakiej podstawie zostały dobrane moce opraw? 
Zamawiający określił moc na podstawie wcześniej realizowanych inwestycji nie mniej jednak dopuszcza zastosowanie opraw o innej mocy, pod warunkiem, że te spełnią wymagania normy PN-EN 13201:2015. Zgodność z Normą należy sprawdzić poprzez wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia oraz równomierności. 
Pytanie 54:
Prosimy o wskazania uwarunkowań mających wpływ na przyjęte moce opraw co jest istotne dla przygotowania oferty i zaoferowania adekwatnego rozwiązania. 
Zamawiający określił moc na podstawie wcześniej realizowanych inwestycji nie mniej jednak dopuszcza zastosowanie opraw o innej mocy, pod warunkiem, że te spełnią wymagania normy PN-EN 13201:2015. Zgodność z Normą należy sprawdzić poprzez wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia oraz równomierności. 
 Pytanie 55:
Proszę o wskazanie materiałów na podstawie których możliwe jest dobranie w profesjonalny sposób oświetlenia. Wskazujemy na fakt, iż w tak ogólnikowo określonym wymogu zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością  nieprawidłowego dobrania (a w zasadzie braku dobrania ) odpowiedniej mocy i rozsyłu światła opraw oświetleniowych, co może skutkować niespełnieniem podstawowych norm oświetlenia drogowego. 
Zgodność z Normą należy sprawdzić poprzez wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia oraz równomierności. Należy zaznaczyć, że w zamówieniu jest ujęta jedynie wymiana opraw, rozstaw słupów pozostaje bez zmian.
Pytanie 56: 
Pragniemy zwrócić uwagę na wyjątkowo unikalną kompozycję wymagań co do opraw. Zamawiający wymaga m.in. bardzo wysokiej skuteczności świetlnej aż 170 lm/W, odporności na uszkodzenia mechaniczne o bardzo wysokim stopniu IK10, jednak nie wymaga przy tak wyśrubowanych parametrach żadnego potwierdzenia w postaci np. próbek opraw, certyfikatu ENEC i ENEC+ lub innych wiarygodnych certyfikatów, zapewniającego o spełnieniu deklarowanych parametrów przez producenta opraw. Dodatkowo, żaden z profesjonalnych i wiarygodnych producentów oświetlenia drogowego, nie posiada w swojej ofercie opraw o wymaganych przez Zamawiającego parametrach. 
Na rynku Polskim są dostępne oprawy o skuteczności świetlnej 170lm/W i powyżej, jednakże Zamawiający aktualizuje wymagania dotyczące skuteczności świetlnej, która powinna charakteryzować się wartością min 140 lm/W. Zamawiający aktualizuje wymagania dotyczące stopnia odporności na udary mechaniczne i dopuszcza zastosowanie opraw IK08, IK09.
Pytanie 57:
W celu zabezpieczenia interesu Zamawiającego oraz transparentności postępowania i możliwości weryfikacji parametrów oferowanych opraw w postępowaniu  przetargowym zasadnym jest wnioskowanie o wprowadzenie wymogu posiadania przez oprawy podstawowych certyfikatów np. ENEC. Pozwalającego na obiektywną i rzetelna weryfikację faktycznych parametrów i zgodności w obowiązującymi normami.   Prosimy o dodanie wskazanego wymogu do specyfikacji technicznej opraw. 
Certyfikat CE.
Pytanie 58:
Czy oprawy powinny posiadać uniwersalne gniazdo do podłączenia sterowników lokalnych systemu sterowania, tak aby można było realizować faktyczna funkcję sterowania oświetleniem w  związku z ogólnym wymogiem  Zamawiającego w zakresie sterowania oświetleniem? 
Wykonawca dopasowuje system do lamp lub lampy do systemu. Zamawiający wymaga kompatybilnego systemu.
Pytanie 59:
W celu wykazania braku ukierunkowania przetargu pod konkretne rozwiązanie, wnoszę o wskazanie co najmniej dwóch produktów niezależnych producentów spełniających określone parametry techniczne. Zestawienie całościowe parametrów obecnie przyjętych przez Zamawiającego, wskazuje na określenie tych wymagań względem konkretnego produktu w oparciu o jego indywidualne parametry. Wymagane parametry nie znajdują uzasadnienia funkcjonalnego dla modernizacji opraw. Prosimy o wskazanie założeń skutkujących koniecznością przyjęcia takich parametrów, które nie mogły by być osiągnięte przy zachowaniu opisu gwarantującego zachowanie konkurencyjności. 
Wykonawca dopasowuje system do lamp lub lampy do systemu. Zamawiający wymaga kompatybilnego systemu.
Pytanie 60:
Prosimy o informację czy oprawy typu „kula” mają być wymienione na nowe oprawy parkowe czy tylko ma być wymiana klosza? 
Oprawy mają być wymienione na nowe parkowe LED.
Pytanie 61:
Jeżeli maja być wymienione to maja być z zintegrowanym modułem LED? 
Oprawy powinny mieć zintegrowany moduł LED.
Pytanie 62:
Czy zakres zamówienia obejmuje wymianę wysięgników? 
Zakres zamówienia obejmuje jedynie wymianę lamp. W przypadku wymiany słupów wymiana zawiera wymianę słupów wraz z wysięgnikami i lampami.
Pytanie 63:
Czy zakres zamówienia obejmuje montaż w nowych szafach oświetleniowych ograniczników prądu rozruchu? 
Tak, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 64:
 Czy zamawiający dopuszcza, jako spełnienie przez Wykonawcę warunku zdolności technicznej lub zawodowej, sumaryczną wartość zamówień dla jednego Zamawiającego dotyczącą dostawy i instalacji oświetlenia energooszczędnego powyżej 1 000 000 zł
Zamawiający wymaga, aby dostawa i instalacja oświetlenia energooszczędnego o wartości min.       1 000 000 zł zrealizowana została w ramach jednego zamówienia - jednej umowy. Nie dopuszcza się sumowania wartości  zamówień świadczonych na rzecz tego samego zamawiającego.
Pytanie 65:
  Ile dni będzie trwał odbiór częściowy a ile końcowy?

Odbiór częściowy będzie dokonywany na wniosek Wykonawcy po zrealizowaniu pewnego etapu prac. Musi dotyczyć wymian opraw na wszystkich obwodach danej szafki oświetleniowej oraz jej modernizacji. Odbiór będzie wykonywany w ciągu 7 dni roboczych. Długość trwania odbioru będzie zależała od poprawności wykonania prac przez Wykonawcę i skompletowanej dokumentacji odbiorowej.

Pytanie 66:

Czy Zamawiający wydłuży termin usunięcia wady, jeżeli jej usunięcie w terminie 7 dni będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. technicznych, technologicznych lub logistycznych?

Zmiana w umowie:
par 13. ust.1 pkt 1) ppkt
a. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze którejkolwiek części zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za daną część zamówienia – liczonej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego przez zamawiającego na usunięcie wad (minimum 7 dni). W przypadku, jeżeli usunięcie wady w terminie 7 dni będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. technicznych, technologicznych lub logistycznych termin ten zostanie uzgodniony przez obie strony.

Pytanie 67:

W związku z obowiązkiem opisanym w §15 umowy prosimy o wyjaśnienie, kiedy zostanie wypłacona ostatnia transza dofinansowania?

Zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji przedmiotowego projektu ostatnia transza dofinansowania zostanie wypłacona w ciągu 90 dni od dnia złożenia przez Gminę do Instytucji Zarządzającej (IZ) poprawnego wniosku o płatność końcową, tj. uwzględniającego wszystkie płatności w ramach projektu. Za płatności w ramach projektu należy uznać zapłatę na rzecz wykonawcy modernizacji oświetlenia. Wniosek o płatność końcową Gmina będzie składać w ciągu 30 dni od zapłaty ostatniej faktury na rzecz Wykonawcy. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie jednak wstrzymanie płatności w powodu braku wystarczających środków finansowych na rachunku bankowym IZ.


Pytanie 68:

Czy zmiana terminu wykonania umowy będzie możliwa, oprócz przypadków wskazanych w §17 umowy, także w przypadku, gdy wykonanie umowy w terminie będzie niemożliwe z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada?

Wszystkie zmiany zostały zawarte w par. 17 umowy.

Pytanie 69:

Prosimy o ograniczenie łącznej odpowiedzialności kontraktowej Wykonawcy do 100% wartości kontraktu.

Brak zgody.	

Pytanie 70:

Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody pośrednie.

Brak zgody.
 

Zmiana SWZ

Na podstawie art.137 ust.1 w zw. z art.135 ust.3 ustawy Pzp wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania zmienia się zawarty w pkt 9.6 i 10.1 SWZ termin składania i otwarcia ofert na:
„9.6 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.05.2021r. do godz.10:00”
„10.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2021r. o godz.11.00”

2. Punkt 7 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawcy będą związani ofertą do dnia  09.08.2021r. (tj. 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).”
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